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Eletrocalha 350x50mm

Eletrocalha 350x50mm

Eletrocalha 350x50mm

TOMADA DE LÓGICA - EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

L

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - (2P+T/10A) - POTÊNCIA 400W

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2" - EMBUTIDA NO PISO

SWITCH - DISTRIBUIÇÃO CABOS DE LÓGICA-40 PONTOS

h=1,10m

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDO COM PORTA - h=1,50m

CAIXA DE PASSAGEM 4"x4"  NO TETO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 TECLA) + TOMADA BIPOLAR (2P+T/10A) -h=1,10m.

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - (2P+T/10A)  -  h=0,30m ou ALTURA INDICADA.

INTERRUPTOR MINUTERIA h= 1,10m.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 TECLAS) - h=1,10m.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 TECLA) - h=1,10m.

ARANDELA - CAIXA DE EMBUTIR 4"x2"- h=1,90m ou ALTURA INDICADA. 

LEGENDA PROJETO ELÉTRICO

H

CAIXA DE ALVENARIA - 300x300x300mm

TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA

HASTE DE AÇO COBREADO Ø16x2400mm(ATERRAMENTO)

CAIXA DE EMBUTIR 4''x2" PARA ILUMINAÇÃO DE PISO - HOLOFOTE 

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS VDI - 400x400x120mm - h=1,50m.

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (CRUZ) - h=1,10m.

TOMADA TELEFONE RJ11 - EMBUTIDA NO PISO.

PONTO DE TV/ANTENA - EMBUTIDA NO PISO.

ELETRODUTO COM  NEUTRO, FASE, RETORNO, RETORNO CAMPAINHA E TERRA.

FIAÇÃO ACIMA DO FORRO DE GESSO COM  NEUTRO, RETORNO, TERRA.

ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC - ANTI CHAMAS - SOBE, DESCE OU PASSA.

PORTEIRO ELETRÔNICO - h=1,50m ou ALTURA INDICADA.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x4" NA PAREDE

SENSOR DE PRESENÇA POR INFRAVERMELHO PASSIVO 

INTERRUPTOR LUZ+VENTILAÇÃO MECANICA - h=1,10m.

ARANDELA - CAIXA DE EMBUTIR 4"x2" - h=1,90m ou ALTURA INDICADA +

CAIXA OCTOGONAL 4"x4" - NO TETO.

LUMINÁRIA À DEFINIR.

360° C/TEMPORIZADOR.

LUMINÁRIA À DEFINIR.

RELÉ FOTO ELÉTRICO - EMBUTIDO NA PAREDE - h=2,10m ou ALTURA INDICADA.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

INTERRUPTOR SIMPLES (3 TECLAS) - h=1,10m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

INTERRUPTOR PARALELO (1 TECLA) - h=1,10m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

INTERRUPTOR SIMPLES (2 TECLAS) + TOMADA BIPOLAR (2P+T/10A) -h=1,10m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - (2P+T/10A) - h=1,10m ou ALTURA INDICADA.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

TOMADA DUPLA - PADRÃO BRASILEIRO - (2P+T/10A)  -  h=0,30m ou ALTURA INDICADA.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - (2P+T/10A) - h=1,90m ou ALTURA INDICADA.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

TOMADA DUPLA - PADRÃO BRASILEIRO - (2P+T/10A)  -  h=1,10m ou ALTURA INDICADA.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

TOMADA DUPLA - PADRÃO BRASILEIRO - (2P+T/10A)  -  h=1,90m ou ALTURA INDICADA.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - (2P+T/10A) - EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

TOMADA TELEFONE RJ11 - h=0,30m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

TOMADA TELEFONE RJ11 - h=1,10m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

TOMADA TELEFONE RJ11 - h=1,90m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

PONTO DE TV/ANTENA - h=0,30m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

PONTO DE TV/ANTENA - h=1,10m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

PONTO DE TV/ANTENA - h=1,90m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

PONTO DE TV/ANTENA - EMBUTIDA NO TETO.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - (2P+T/10A)  -  h=2,60m ou ALTURA INDICADA - PARA AR CONDICIONADO +

CAIXA DE PASSAGEM 300x100x100mm PARA LIGAÇÃO DO SPLIT.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC - ANTI CHAMAS.

SOBREPOR NO TETO OU EMBUTIDO NA ALVENARIA - ELÉTRICA.

ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC - ANTI CHAMAS - NO PISO - ELÉTRICA.

 DISTRIBUIÇÃO REDE DE  TELEFONE, TV E PORTEIRO ELETRÔNICO; 

BALIZADOR EMBUTIDO - CAIXA DE EMBUTIR 4"x2" - h=0,05cm ACIMA DO DEGRAU ou ALTURA INDICADA

MODELO À DEFINIR.

AR CONDICIONADO TIPO CASSETE

CAIXA DE PASSAGEM 300x100x100mm PARA LIGAÇÃO DO SPLIT.

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - (2P+T/10A) - EMBUTIDA NO TETO.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

INTERRUPTOR SIMPLES (4 TECLAS) - h=1,10m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x4".

INTERRUPTOR SIMPLES (6 TECLAS) - h=1,10m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x4".

L

TOMADA DE LÓGICA - h=0,30m.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - MODELO À DEFINIR

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO PISO

PONTO DE AR CONDICIONADO EMBUTIDO NO TETO

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

PONTO DE AR CONDICIONADO EMBUTIDO NO PISO

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2".

1- ELETRODUTO NÃO DIMENSIONADO SERA DE Ø20 mm(3/4") 

2- CONDUTOR NÃO DIMENSIONADO SERÁ DE #2,5 mm² .

3- POTÊNCIA NAO INDICADA SERÁ DE 100 W PARA TOMADAS E PONTOS DE LUZ.

4- TUBULACÃO DIMENSIONADA PELO SEU DIÂMETRO INTERNO.

5- MEDIDAS EM MILIMETROS.

NOTAS

6- OS RETORNOS DA ILUMINACÃO PODERÃO SER COM FIO 1,5mm²/750V

7-CANALETAS E ELETROCALHAS NÃO INDICADAS DEVERÃO TER 

DIMENSÕES MÍNIMAS DE 150x50mm.

entrada subterrânea entrada subterrânea entrada subterrânea entrada subterrânea


