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MEMORIAL DE CÁLCULO: FOSSA/ SUMIDOURO

1. FOSSA1 - NBR 7229/93:

Vútil = 1000 + N (CxT+KxLf)

Vútil =  2.980litros

  Ø = 160cm                                          
hútil = 150 cm

3.014 litros                                               

                                           N = 12 pessoas/contribuintes 
                                           C = 100 (local de longa permanência) tab1
                                           T = 1 (período de detenção) tab2
                                           K = 65 (intervalo de limpeza 1 ano) tab3
                                           Lf = 1 (contribuição de lodo fresco) tab1

3. SUMIDOURO:

    5x100  
90

L=1,2
C=3,0  =  12m²
H=1,5

A 5,56m²

Vútil = 1000 + 12 (100x1+65x1)

     NxC
    Ci

     Vc
    Ci

2. FILTRO

Vútil = 1,6 x N x C x T

Vútil = 1,6 x 12 x 150 x 1

Vútil =2.880litros

  Ø = 160cm                                          
hútil = 150 cm

3.014 litros                                               
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